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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢.1265/1/2026

Zakaznik: Voda Cerveny Kostelec s.r.o.

Olesnice 340

Cerveny Kostelec

549 41
Vzorek rozboru €.: 1165
Popis (matrice): pitna voda vyrobena
Legislativa: Kontrola vyskytu chlorovanych uhlovodikd
Ucel odbéru: Kontrola vyskytu chlorovanych uhlovodikd
Misto odbéru: C. Kostelec,Samoobsluha Vétrnik,pfiprava zeleniny, diez
Typ odbéru: prosty odbér vzorku vody do 2 |
Odbér proved!: Simberova Martina, Ing.
Datum odbéru: 7.7.2026
Datum ukonc¢eni odbéru: 7.7.2026
Cas odbéru: 9:22 -9:25
C.protokolu o odb&ru:  996/2026
Do laboratofe dodano: 7.7.2026
Data provedeni lab. €innosti: 7.7.2026 - 15.7.2026
Misto provedeni lab. innosti: AGRO CS a.s., EKOAKVA LABORATOR, ¢&.p. 265, 552 03 Rikov

ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 9 — Vysocany
Subdodavatelska zakazka Prot.€. PR2687358-AF
Poznamka: pred odbérem odpousténo 5 minut
Stanoveni Jednotka | Hodnota ZkuSebni metoda Nej.st.

teplota vody * °C 17,9 SOP &.1.5.1 (CSN 75 7342) A
cis-1,2 dichlorethen ug/l <1 W-VOCFIDO01 SA
tetrachlorethen (PCE) ug/l 1,1 W-VOCFIDO1 SA| 30%
trichlorethen (TCE) g/l <1 W-VOCFIDO1 SA
Poznamka:

Vysledky zkouSek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze zkouSeného vzorku.

Odbeér vzorku provedeny laboratofi je dokumentovan v "Protokolu o odbéru”, ktery je nedilnou sou€asti tohoto "Protokolu
o0 zkousce".

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Laboratof neodpovida za informace dodané zakaznikem, véetné téch, které maji vliv na platnost vysledkd.

Data dodana zakaznikem jsou oznacena ve sloupci "ZkuSebni metoda" slovem "zékaznik".

Pokud je v €asti "odbér proved!" uvedeno "zakaznik", vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

ZkouSky oznacené " * " byly provedené v misté odbéru.

"I" oznacuje polozky zménéné oproti plvodni verzi protokolu o zkousce

Vysvétlivky ke sloupctim "Nej.st." a "ZkuSebni metoda":

"A" oznaCuje zkuSebni metody a odbéry, které jsou v rozsahu akreditace.

"N" oznacuje zkuSebni metody a odbéry, které nejsou v rozsahu akreditace.

"SOP..." oznaduje standardni opera&ni postup zkuSebni metody.

"SA" oznaCuje zkuSebni metodu subdodavatele, ktera je v rozsahu akreditace, provedenou na zakladé pisemného souhlasu
zékaznika.

"SN" oznacuje zkuSebni metodu subdodavatele, ktera neni v rozsahu akreditace, provedenou na zakladé pisemné zadosti
zakaznika.

ZkouSky provedené subdodavatelskou laboratofi jsou dokumentovany v "Protokolu o zkouSce" od subdodavatele, ktery je
nedilnou sou€éasni tohoto "Protokolu o zkouSce".

"Nej.st." je rozSifena nejistota stanoveni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni smérodatné
odchylky v procentech nasobeny koeficientem=2. Nejistota stanoveni nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.

"CHFMAV" - Chemickeé a fyzikalni metody analyzy vod, STNL 1986
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"F" oznacuje zkuSebni metodu, u niz byl uplatnén pfiznany flexibilni rozsah akreditace.

Protokol zpracoval: Schneiderova Jana

V Rikové dne: 15.7.2026

Ing. Martina Simberova
vedouci zkuSebni laboratore




